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SUPERFICIES UTILS

REBEDOR 7.52 m?
SALA CALDERA 3.08 m?
BANY 3.87 m?
SALA D'ESTAR 28.15 m?
CUINA - REBOST 14.00 m?
MENJADOR 35.34 m?
ESPAI DIPOSITS 4.97 m?
ESCALA 3.65 m?
DISTRIBUIDOR 9.60 m?
ARMARI AIGUA 0.21 m?
ARMARI ELEC 0.21 m?
ARMARI TELEC 0.21 m?
TOTAL SUP. UTIL 110.81 m?
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TOTAL SUP. CONS. 151.80 m?
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HABITACIO 1A 16.88 m?
BANY 1A 5.20 m?
HABITACIO 1B 19.03 m?
BANY 1B 4.99 m2
HABITACIO 1C 18.45 m?
BANY 1C 4.75 m?
HABITACIO 1D 16.36 m?
BANY 1D 5.06 m?
ESCALA 9.19 m?
DISTRIBUIDOR 9.19 m2
REGISTRE AIGUA 0.04 m?
REGISTRE ELEC 0.04 m2
REGISTRE TELEC. 0.04 m?
REGISTRE GAS. 0.04 m2
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PLANTA PRIMERA
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DERIVACIO INDIVIDUAL: 4x25+TTx16mm2Cu
Tetrapolars Tubs Sup.E.O D=40 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

)

ESCOMESA: 4x25mm2Al
Tripolars Ent.Sota Tub D=90 mm 10 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-K

CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

FUSIBLES: 100 A

LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolars Tubs Sup.E.O D=63 mm 10 m.

0.6/1 kV,XLPE, RV-K

— | EQUIP DE MESURA
Kwh

EQUIP DE MESURA

DERIVACIO INDIVIDUAL: 2x10+TTx10mm2Cu
Unipolars Tubs Sup.E.O D=32 mm 20 m.
ES07Z1-K(AS)

Quadre de Comandament
i Proteccio

@ Previsi6 caixeti ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC: 25 A IV

400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44%

INVERSOR
Habitatge dels propietaris
Previsio caixeti ICP
Quadre de Comandament I.DIF.II
. ., INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATIC: 63 A,IV 25A.30 mA
i Proteccio
Resisdéncia Rural
LLMAG.II N
1.DIF.II *mm/o 1.DIF.I 16A 1.DIF.I *$/ 1.DIF.I TN LD mﬁ Aﬁ Aﬁ %
40A.30 mA &3 H 40A30 mA 63A.30 mA ‘g | 40A.30 mA 8 H 25A.30 mA 1.MAG.II 1.MAG.I 1.MAG.II 1.MAG.I 1.MAG.II
P\ 10A P\, 16A P\ 25A P\ 20A P\ 16A
[}
Tmm/ 1DIFI E E E E E
68 H 25A.30 mA © ) 0 = =
n N N N N
> o 3 a =) a =3 (=]
g9 gl o -] © RS g0
w w w w w
S 1.MAG.II © LMAG.I E| a0 E| a0 Q| a0 Q| a0 E| g0
i 6 A 0 > > 0 > > £ > > £ > > 0 =
€ ng < | ®o& | oo E| o E| @& o | oA
E 2l og>Y 2l og>x S| 8> $| 8> = 8>
© £ = So ! = So ! U ER=I4 .vIA S Qv = ER=4
n E | K82 5 KE> clEES ElERS b EES
3|2 e | 5K S 5 258 $| 258 F| 85K
E E o T *x| EBo ¥ EBo 2| EB8g | E8g Y| EBg
£ £ Q| O W N| DT d| D5 I N| DT d| DT N| DT
S S €| w N}
a i AEE: gl e =~ ~ ~
J w o w
3l 3|09 2l Elsg X
W_ w o W_ w o [y 2 3 X 8 @ o C1 Enllumentat C2 TC Generals C3 Cuina i Fom C4 Rent,rent,termo C5 TC Bany, Cuina
£ Qwu. W £ QM W 0 S W -N .vIA ‘2> £ m 1350W;25m;2.86% 2587,5W;25m;2,79% 4050W;25m;1.8% 3415W;25m;2.18% 3450W;25m;2.85%
wn 0 < = (=]
N 3> N @ > nv/_A W % m .H _m m E Q ~ =3
X R X Q o s o~ N5 =
F| 39 k|39 s | £o T o I
E| F© F | F© < SO 14 ol
+ | sk + | ak Q| S+ ol 3
o| £83 | £8 o¥ oz
X '} X w f
J| O+ | O+ wN _._n.v_.W
S ¢ Il
CONNECTOR H % ﬂﬁ % e 3|las o IMAGHI
> Q| ol
LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II % 2 ¢ E| SH Quadre de Comandament 32A
6A 16 A 20A 10A 25A £ Ft §£15%9 i Proteccio
o 4
T 8% £l 3 Subquadre Planta 2
|l g2 + | aXx
1.MAG.II Tl ogs 2| &g
wwy gA £ £ £ £ c c 3| 5@ |83 LDIF.I
£ E E E E E E < | Fo 40A.30 mA
© o © o o o o
~ -~ ~ IN] IN] ~ 5
2|8 2| 8 5| 5 2| & 5 2| 8 5
SRR 8o Slo g o _lo 8o 3| o
E|u E| u Elu Elu S| u E| u S|
5| g8 5| s9 5|88 5| 88 g 88 5|59 E| =9
5128 8|38 598 A I A 5|28
< N
ElsSay ElSaw ElS2y ElSa« X Sax ElSay 2| Sax 10A
+ (=TI + (= To R + (=TI + [=RTo I |- [=RTo I + (= To I |- (=Tl
0 s 2 0| sk > wlgx > w5k > T s = 0| sk > T | a2
%| £33 %| £33 % | £E88 ¥ £33 | £33 ¥ £E38 ©| £35
N O« T N O T N | DT N O« T N O« T N O T N O T
L.LMAG.II L.LMAG.II LLMAG.II
N D\ 16A P\ 16A
® ® M ™ ) ™ ™ ™
Subquadre Planta 1 Subquadre Planta 2 C12 Enllumentat C7 Enllumentat d'emergéncia C8 TC Generals C9 TC Humides C10 Cuina-Forn C11 Rent,rent,termo C19 Ascensor C9 Grup de Pressio Enilumenat c TC General c TC Humides c
7120W;6m;0.56% 7120W;12m;1,12% %m_wﬁ%mﬁﬂ_\w _wmw\mm_mm 2416W;35m;2.95% 200W;20m;0.19% 2760,5W;25m;2,1% 4140W;25m;2% 2025W;20m;1.16% 5123,25W;25m;1,61% 7500W;8m;0,3% 2000W;5m;0,05% 1600W:0,3m:0,02% £ 2760W:0,3m:0,03% £ 2760W:0,3m:0,025% £
= S T & §
= 3| o 3| 0O S| 0O
3 wi ui wi
I.MAG.II 5|29 5| 8¢9 5| g9
Quadre de Comandament 32A G| ol | o | o
. " | 8> | 8> £l 8>
i Protecci6 [y 2 Q¥ [y E] Q¥ [y 2 Q¥
Subquadre Planta 1 2 =3 S W S =3 5 W S .m. S W
X '} X w x w
[ O T M S = N O T
L.DIF.II
40A.30 mA
Embarrado Embarrado Embarrado
b LLMAG.II % LLMAG.II % LLMAG.II & LLMAG.II & LLMAG.II % LLMAG.II % LLMAG.II b LLMAG.II § LLMAG.II % LLMAG.II % LLMAG.II b LLMAG.II
6A 6A 6A 6A 6A 6A WV/O 6A 6A 6A
LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II © © © o o © © © © © © ©
2, 104 2, o4 ; ik ; ; ik ; ; b ;
Enllumenat c TC General € TC Humides £ m :m_. o m :m_. o m :m. o m :m. o m :m_. o m :m. o m :m_. o m :m. o m :m. o m :m. o m :m_. o m :m_. o
1600W;0,3m;0,02% £ 2760W;0,3m;0,03% £ 2760W:0,3m;0,025% £ S| @S S| @S 6| 3> 6| @S S| @S 6| @S ®| 3> 6| @S 6| @S 6| @S> 6| 3> S| @S>
© o (=} nv/_A o O N o O o o O o o O N o O o o O nv/_A o O o o O ] o o o O N @ L N @ O
I @ o £l 82 Fl 82 _ F| 82 £l 82 £l 82 £l 82 F| 82 |82 |82 F|l 82 F| 82 E| 82
3|2 3|2 3|2 F1P8Y¥ P8 5| 28y kL |28¥ I T1E8¥ 5| 28y kK| 28¥ T1E28Y¥ T8 5| 28y K| R28¥
1o 1o Q| o b EES B | SRS & EES S| GRS b GEs S| GES 5| 523 5 GRS b EES B GRS & GRS B | BEZ
E| u E| u E| u x| EB9 x| E8B2S %x| E8g x| E83 x| EB 9 x| E828 %x| E8g x| E8¢2 x| E83 x| E82 %x| E8g *x | E8¢2
:m m...er :m m...er :m m...er J| D« I Jd| DI & O« I J|D«I J| D« I | D« Q| O« I Jd | DI S R o Jd| DI Q| O« I J | DI
g ot MR g ot
- 8> - 82 - 82
=_..Iw _mmw =_..Iw _mmw =_..Iw _mmw ® ® ® ® ™ [ M M &)
| £g5 g £g5 d| £g5 = C161Hab.12 C16.2Hab.22 C16.3Hab.32 C16.4Hab. 42 C17.2Hab.22 C17.3 Hab. 3.2 C18.1Hab.12 C182Hab.22 C18.3Hab.32 C18.4Hab. 42
N DT N DT N| DT 400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 400W;18m;0.34% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.44% 690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63%
Embarrado Embarrado Embarrado
e % M —— o % T o mﬁ P L ESCOLA PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II L.LMAG.II LLMAG.II LLMAG.II LLMAG.II L.LMAG.II LLMAG.II L.LMAG.II L.LMAG.II L.LMAG.II -
D\ 6A Dy 6A S\ 6A D\, 6A Dy 6A D\ 6A D\, oA Dy oA Dy A Dy oA D oA _mvm POLITECNICA PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SUPERIOR  Fundacio Licida Solicéria SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL
m m m m m m m m m m m m MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
e © e © e e e e @ @ e e .
SR & S| & S| & S| & S| & S| & S| & S| & S| & S| & S| A EMPLAGCAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
g9 g9 g9 g9 g0 8109 8o g9 g0 g0 g9 8109 N
w w w w w w w w w w w w PLANOL N. PLANOL
E| 32O E| a0 E|l 20O £ | a0 £ aQ E| 2Q E| 2 Q £ | 2Q E| 2Q £E| 2Q E|l 2 Q £ | aQ .
=188 5|82 5|88 5|28 5|88 5|88 g|&E 5|88 3|88 5|88 3|88 g &k ESQUEMA UNIFILAR NOVA INSTAL-LACIO
0 > 0> 0 > 0 > @0 > @ > 0 > 0 > @ > @ > o > o >
Elszsy F|lSs«vE|lSgy E|lsSge ElS32y ElSgvElSay¢ ElScwe ElS3y E|lSgvElSa¢ ElS3y
T | P® X T | PBY +| PO X Y | 2o X T | Po 3 T | PO Y +| PoO 3% T | E o X T | Po X Yy EoX +| EFo X P =
2| 258 2| 238 2| 2538 2|38 21 a5 2| e5g 29| s58 2|s25% 21 a5 2| a5 28| 538 2838 ESTUDIANT TUTORS ESCALA:  1/50
X582 J[5%2 X 5% &|5%% 582 J|5%2X|5%2 &|5%% X582 &X[5%2 & 5%2 &|5%% -
DATA JUNY 2011
[ ) ) ) ) ) )
® ® ® ALBERT ROURE SANVICEN N. EXP PFC-EPS
= C13.1 Hab. 1.1 C13.2Hab.21 C13.3Hab.3.1 C13.4Hab.41 C14.1Hab.11 C14.2Hab.21 C14.3Hab.3.1 C14.4 Hab.4.1 C15.1 Hab. 1.1 C15.2Hab.2.1 C15.3Hab.3.1 C15.4 Hab. 4.1 ROGER QUESADA ROIG A
690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63% 690W;18m;0.63% GABRIEL PEREZ LUQUE ANNEX PLANOLS




T T

¥ ¥ T

ks

by

A~

lii

ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS QUADRES DE DISTRIBUCIO

PASSADIS, REBEDOR, MENJADOR |
SALA D'ESTAR

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 110 mm PER 1 LAMPADA
HALOGENA QR-CBC 51 DE 50 W; AMB
ABASTIMENT EXTERIOR | COS
INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
TERMOESMALTAT, EN COLOR BLANC

HABITACIONS | BANYS

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 250 mm DE DIAMETRE, PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-D DE
26 W; AMB ABASTIMENT EXTERIOR |
COS INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
LACAT, COLOR BLANC

CUINA | SALA DE CALDERES

LLUMINARIA DE GELOSIA RODONA
TRANSPARENT, DE 680 mm DE
DIAMETRE | 142 mm D'ALCADA PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-L DE
40 W AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT

ESCALA

APLICACIO DE PARET, DE 401x130x400
mm, PER 1 LAMPADA FLUORESCENT
TC-L DE 24 W, AMB COS DE
LLUMINARIA FORMAT PER PERFILS
D'ALUMINI EXTRUIT,
TERMOESMALTAT, BLANC

BANYS

APLICACIO DE PARET, DE 125x160x156
mm, PER 1 LAMPADA HALOGEN QT 14
CLARA DE 75 W, AMB COS DE
LLUMIARIA EXTRUIT, ACABAT EN
COLOR BLANC

PLANTA BAIXA

BASIC 1P40 AMB PORTA DIMENSIONS
194x120x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE) , COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 8
MODEMS

PLANTA PRIMERA, SEGONA |
TERCERA

BASIC IP40 AMB PORTA, DIMENSIONS
194x372x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE), COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 12
MODEMS

LLEGENDA

INTERRUPTOR DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR

(2P), 10 A X/250 V, AMB TECLA ILAMPADA PILOT, o}
ENCASTAT
PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA DESPLACADA (2P+T) 16 A, NT

250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, ENCASTAT

COMMUTADOR DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P),10 A, X/250 V, AMB TECLA | LAMPADA PILOT, Nl
ENCASTAT
PRESA AMB 2 CONNEXIONS FM-DAB-RTV-TDT
(5-862 MHz), ATENUACIO DE 8 dB | SAT (1000-2400
MHz) ATENUACIO DE 9 dB, PER A DISTRIBUCIO DE B
SENYALS TERRESTRES | SATEL-LIT,

ANALOGIQUES I DIGITAL.
PRESA DE SENYAL TELEFONICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, B
CONNEXIO AMB CARGOLS, AMB TAPA |
ENCASTADA

PUNT DE LLUM

APLICACIO PARET

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, DE 10 A, 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, ENCASTAT

TIMBRE DE POTENCIA DE 100 mm DE DIAMETRE,
ALIMENTACIO DE 230 V a.c. AMB UNA POTENCIA
ACUSTICA A 1 m DE DISTANCIA DE 120 dB, AMB

REVESTIMENT DE POLIESTER ANTICORROSIU,

GRAU DE PROTECCIO IP-40, IK-80, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

QUADRE DE DISTRIBUCIO

© | ¥ |®

¢

DETECTOR D'INUNDACIO AMB AVIS LUMINIC |
SENSOR D'INUNDACIO, EQUIPAT AMB CARCASSA
ABS, | DIMENSIONS 130x70x50 mm

[E

DETECTOR DE PRESENCIA, MUNTAT AMB
MASCLES ESPECIALS, COLOR BLANC

SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORAT A LA
PANTALLA TERMOSTAT INZENNIO

SENSOR DE DETECCIO D'OBERTURA DE

FINESTRES DE CONTACTE MAGNETIC, MODEL H

MC-35, AMB PROTECCIO ABS, DIMENSIONS
27x14x8 mm

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE
PLASTIC,DIMENSIONS 200x200 mm EMPOTRADA

(EMBARRAT)REPARTIDOR MORDULAR | DE
POTENCIA LEGRAND DE 100 A BIPOLAR,
SUBMINISTRAT AMB TAPA AILLANT | TAPA DE
PROTECCIO DAVANTERA TRANSPARENT IP2X

NOTA

EL CABLEJAT | LA SEVA COL-LOCACIO
S'ESPECIFICA EN L'ANNEX I
INSTAL-LACIONS APARTAT 1.4.5. CALCULS

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

ESCOLA
_wm POLITECNICA  ABN

mcvmm_om Fundacié Lleida Solidaria
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INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA BAIXA
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ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS QUADRES DE DISTRIBUCIO

PASSADIS, REBEDOR, MENJADOR |
SALA D'ESTAR

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 110 mm PER 1 LAMPADA
HALOGENA QR-CBC 51 DE 50 W; AMB
ABASTIMENT EXTERIOR | COS
INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
TERMOESMALTAT, EN COLOR BLANC

HABITACIONS | BANYS

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 250 mm DE DIAMETRE, PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-D DE
26 W; AMB ABASTIMENT EXTERIOR |
COS INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
LACAT, COLOR BLANC

ESCALA

APLICACIO DE PARET, DE 401x130x400
mm, PER 1 LAMPADA FLUORESCENT
TC-L DE 24 W, AMB COS DE
LLUMINARIA FORMAT PER PERFILS
D'ALUMINI EXTRUIT,
TERMOESMALTAT, BLANC

PLANTA BAIXA

BASIC 1P40 AMB PORTA DIMENSIONS
194x120x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE) , COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 8
MODEMS

BANYS

APLICACIO DE PARET, DE 125x160x156
mm, PER 1 LAMPADA HALOGEN QT 14
CLARA DE 75 W, AMB COS DE
LLUMIARIA EXTRUIT, ACABAT EN
COLOR BLANC

PLANTA PRIMERA, SEGONA |
TERCERA

BASIC IP40 AMB PORTA, DIMENSIONS
194x372x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE), COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 12
MODEMS

CUINA | SALA DE CALDERES

LLUMINARIA DE GELOSIA RODONA
TRANSPARENT, DE 680 mm DE
DIAMETRE | 142 mm D'ALCADA PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-L DE
40 W AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT

LLEGENDA

INTERRUPTOR DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 A X/250 V, AMB TECLA ILAMPADA PILOT,

ENCASTAT

PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA DESPLACADA (2P+T) 16 A,
250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, ENCASTAT

COMMUTADOR DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P),10 A, X/250 V, AMB TECLA | LAMPADA PILOT,

ENCASTAT

PRESA AMB 2 CONNEXIONS FM-DAB-RTV-TDT
(5-862 MHz),ATENUACIO DE 8 dB | SAT (1000-2400
MHz) ATENUACIO DE 9 dB, PER A DISTRIBUCIO DE

SENYALS TERRESTRES | SATEL-LIT,
ANALOGIQUES | DIGITAL.

PRESA DE SENYAL TELEFONICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE,

CONNEXIO AMB CARGOLS, AMB TAPA |
ENCASTADA

PUNT DE LLUM

APLICACIO PARET

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, DE 10 A, 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA

PILOT, ENCASTAT

© | ¥ |®

TIMBRE DE POTENCIA DE 100 mm DE DIAMETRE,
ALIMENTACIO DE 230 V a.c. AMB UNA POTENCIA
ACUSTICA A 1 m DE DISTANCIA DE 120 dB, AMB
REVESTIMENT DE POLIESTER ANTICORROSIU,
GRAU DE PROTECCIO IP-40, IK-80, MUNTAT

SUPERFICIALMENT

¢

QUADRE DE DISTRIBUCIO

DETECTOR D'INUNDACIO AMB AVIS LUMINIC |
SENSOR D'INUNDACIO, EQUIPAT AMB CARCASSA

ABS, | DIMENSIONS 130x70x50 mm

[E

DETECTOR DE PRESENCIA, MUNTAT AMB

MASCLES ESPECIALS, COLOR BLANC

SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORAT A LA

PANTALLA TERMOSTAT INZENNIO

FINESTRES DE CONTACTE MAGNETIC, MODEL
MC-35, AMB PROTECCIO ABS, DIMENSIONS

SENSOR DE DETECCIO D'OBERTURA DE

27x14x8 mm

PLASTIC,DIMENSIONS 200x200 mm EMPOTRADA

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE

(EMBARRAT)REPARTIDOR MORDULAR | DE

SUBMINISTRAT AMB TAPA AILLANT | TAPA DE
PROTECCIO DAVANTERA TRANSPARENT IP2X

POTENCIA LEGRAND DE 100 A BIPOLAR,

NOTA

EL CABLEJAT | LA SEVA COL-LOCACIO

INSTAL-LACIONS APARTAT 1.4.5. CALCULS

S'ESPECIFICA EN L'ANNEX I

ESCOLA
_wm POLITECNICA  ABN

SUPERIOR

Fundacié Lleida Solidaria

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
EMPLACAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
PLANOL . N. PLANOL
INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA PRIMERA
ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50 \_ m
DATA JUNY 2011
N.EXP  PFC-EPS

ROGER QUESADA ROIG

ALBERT ROURE SANVICEN
GABRIEL PEREZ LUQUE

ANNEX PLANOLS




ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM

ESPECIFICACIONS DELS QUADRES DE DISTRIBUCIO

PASSADIS, REBEDOR, MENJADOR |
SALA D'ESTAR

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 110 mm PER 1 LAMPADA
HALOGENA QR-CBC 51 DE 50 W; AMB
ABASTIMENT EXTERIOR | COS
INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
TERMOESMALTAT, EN COLOR BLANC

HABITACIONS | BANYS

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT,
DE 250 mm DE DIAMETRE, PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-D DE
26 W; AMB ABASTIMENT EXTERIOR |
COS INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
LACAT, COLOR BLANC

ESCALA

APLICACIO DE PARET, DE 401x130x400
mm, PER 1 LAMPADA FLUORESCENT
TC-L DE 24 W, AMB COS DE
LLUMINARIA FORMAT PER PERFILS
D'ALUMINI EXTRUIT,
TERMOESMALTAT, BLANC

PLANTA BAIXA

BASIC 1P40 AMB PORTA DIMENSIONS
194x120x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE) , COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 8
MODEMS

BANYS

APLICACIO DE PARET, DE 125x160x156
mm, PER 1 LAMPADA HALOGEN QT 14
CLARA DE 75 W, AMB COS DE
LLUMIARIA EXTRUIT, ACABAT EN
COLOR BLANC

PLANTA PRIMERA, SEGONA |
TERCERA

BASIC IP40 AMB PORTA, DIMENSIONS
194x372x67, MATERIAL
AILLANT(AUTOEXTINGIBLE), COLOR
BLANC, QUALITAT UNESA PER 12
MODEMS

CUINA | SALA DE CALDERES

LLUMINARIA DE GELOSIA RODONA
TRANSPARENT, DE 680 mm DE
DIAMETRE | 142 mm D'ALCADA PER 2
LAMPADES FLUORESCENTS TC-L DE
40 W AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT

LLEGENDA

INTERRUPTOR DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 A X/250 V, AMB TECLA ILAMPADA PILOT,

ENCASTAT

PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA DESPLACADA (2P+T) 16 A,
250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, ENCASTAT

COMMUTADOR DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P),10 A, X/250 V, AMB TECLA | LAMPADA PILOT,

ENCASTAT

PRESA AMB 2 CONNEXIONS FM-DAB-RTV-TDT
(5-862 MHz),ATENUACIO DE 8 dB | SAT (1000-2400
MHz) ATENUACIO DE 9 dB, PER A DISTRIBUCIO DE

SENYALS TERRESTRES | SATEL-LIT,
ANALOGIQUES | DIGITAL.

PRESA DE SENYAL TELEFONICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE,

CONNEXIO AMB CARGOLS, AMB TAPA |
ENCASTADA

PUNT DE LLUM

APLICACIO PARET

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, DE 10 A, 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA

PILOT, ENCASTAT

© | ¥ |®

TIMBRE DE POTENCIA DE 100 mm DE DIAMETRE,
ALIMENTACIO DE 230 V a.c. AMB UNA POTENCIA
ACUSTICA A 1 m DE DISTANCIA DE 120 dB, AMB
REVESTIMENT DE POLIESTER ANTICORROSIU,
GRAU DE PROTECCIO IP-40, IK-80, MUNTAT

SUPERFICIALMENT

¢

QUADRE DE DISTRIBUCIO

DETECTOR D'INUNDACIO AMB AVIS LUMINIC |
SENSOR D'INUNDACIO, EQUIPAT AMB CARCASSA

ABS, | DIMENSIONS 130x70x50 mm

[E

DETECTOR DE PRESENCIA, MUNTAT AMB

MASCLES ESPECIALS, COLOR BLANC

SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORAT A LA

PANTALLA TERMOSTAT INZENNIO

FINESTRES DE CONTACTE MAGNETIC, MODEL
MC-35, AMB PROTECCIO ABS, DIMENSIONS

SENSOR DE DETECCIO D'OBERTURA DE

27x14x8 mm

PLASTIC,DIMENSIONS 200x200 mm EMPOTRADA

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE

(EMBARRAT)REPARTIDOR MORDULAR | DE

SUBMINISTRAT AMB TAPA AILLANT | TAPA DE
PROTECCIO DAVANTERA TRANSPARENT IP2X

POTENCIA LEGRAND DE 100 A BIPOLAR,

NOTA

EL CABLEJAT | LA SEVA COL-LOCACIO

INSTAL-LACIONS APARTAT 1.4.5. CALCULS

S'ESPECIFICA EN L'ANNEX I

ESCOLA
_wm POLITECNICA  ABN

SUPERIOR

Fundacié Lleida Solidaria

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA

EMPLACAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA

PLANOL . N. PLANOL
INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA SEGONA

ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50

ROGER QUESADA ROIG

ALBERT ROURE SANVICEN
GABRIEL PEREZ LUQUE

DATA JUNY 2011

N. EXP PFC-EPS

ANNEX PLANOLS
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LLEGENDA

INTERRUPTOR DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
(2P), 10 A X/250 V, AMB TECLA ILAMPADA PILOT, d
ENCASTAT

PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA DESPLACADA (2P+T) 16 A, NT
250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, ENCASTAT

COMMUTADOR DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P),10 A, X/250 V, AMB TECLA | LAMPADA PILOT, ,hw,
ENCASTAT
PRESA AMB 2 CONNEXIONS FM-DAB-RTV-TDT
(5-862 MHz),ATENUACIO DE 8 dB | SAT (1000-2400
MHz) ATENUACIO DE 9 dB, PER A DISTRIBUCIO DE 8]
SENYALS TERRESTRES | SATEL-LIT,

ANALOGIQUES | DIGITAL.
PRESA DE SENYAL TELEFONICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, =

CONNEXIO AMB CARGOLS, AMB TAPA |
ENCASTADA

PUNT DE LLUM

T

e[ I
TR

APLICACIO PARET
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_

_

_
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_

_

_

_

_

_

_

_

| POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, DE 10 A, 250 V,
_ AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
| PILOT, ENCASTAT
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

© | ¥ |®

TIMBRE DE POTENCIA DE 100 mm DE DIAMETRE,
ALIMENTACIO DE 230 V a.c. AMB UNA POTENCIA
ACUSTICA A 1 m DE DISTANCIA DE 120 dB, AMB
REVESTIMENT DE POLIESTER ANTICORROSIU,
GRAU DE PROTECCIO IP-40, IK-80, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

QUADRE DE DISTRIBUCIO

¢

DETECTOR D'INUNDACIO AMB AVIS LUMINIC |

SENSOR D'INUNDACIO, EQUIPAT AMB CARCASSA
ABS, | DIMENSIONS 130x70x50 mm

[E

DETECTOR DE PRESENCIA, MUNTAT AMB
MASCLES ESPECIALS, COLOR BLANC

SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORAT A LA
PANTALLA TERMOSTAT INZENNIO

SENSOR DE DETECCIO D'OBERTURA DE
FINESTRES DE CONTACTE MAGNETIC, MODEL

MC-35, AMB PROTECCIO ABS, DIMENSIONS
27x14x8 mm

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE
PLASTIC,DIMENSIONS 200x200 mm EMPOTRADA

(EMBARRAT)REPARTIDOR MORDULAR | DE
POTENCIA LEGRAND DE 100 A BIPOLAR,

SUBMINISTRAT AMB TAPA AILLANT | TAPA DE R.MO

PROTECCIO DAVANTERA TRANSPARENT IP2X

=

NOTA

EL CABLEJAT | LA SEVA COL-LOCACIO
S'ESPECIFICA EN L'ANNEX I

INSTAL-LACIONS APARTAT 1.4.5. CALCULS

ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM ESPECIFICACIONS DELS PUNTS DE LLUM ESPECIFICACIONS DELS QUADRES DE DISTRIBUCIO

COS INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT,
LACAT, COLOR BLANC

COLOR BLANC

LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT, APLICACIO DE PARET, DE 401x130x400 BASIC IP40 AMB PORTA DIMENSIONS
DE 110 mm PER 1 LAMPADA mm, PER 1 LAMPADA FLUORESCENT 194x120x67, MATERIAL
PASSADIS, REBEDOR, MENJADOR | | HALOGENA QR-CBC 51 DE 50 W; AMB ESCALA TC-L DE 24 W, AMB COS DE PLANTA BAIXA AILLANT(AUTOEXTINGIBLE) , COLOR
SALA D'ESTAR ABASTIMENT EXTERIOR | COS LLUMINARIA FORMAT PER PERFILS BLANC, QUALITAT UNESA PER 8
INTERIOR D'ALUMINI INJECTAT, D'ALUMINI EXTRUIT, MODEMS
TERMOESMALTAT, EN COLOR BLANC TERMOESMALTAT, BLANC BASIC IP40 AMB PORTA, DIMENSIONS
LLUMINARIA DE SOSTRE DOWNLIGHT, APLICACIO DE PARET, DE 125x160x156 PLANTA PRIMERA, SEGONA | ) 194x372x67, MATERIAL
DE 250 mm DE DIAMETRE, PER 2 mm, PER 1 LAMPADA HALOGEN QT 14 TERCERA AILLANT(AUTOEXTINGIBLE), COLOR
HABITACIONS | BANYS LAMPADES FLUORESCENTS TC-D DE BANYS CLARA DE 75 W, AMB COS DE BLANC, QUALITAT UNESA PER 12
26 W; AMB ABASTIMENT EXTERIOR | LLUMIARIA EXTRUIT, ACABAT EN MODEMS

LUMINARIA DE GELOSIA RODONA ESCOLA PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
_ TRANSPARENT, DE 680 mm DE _wvm POLITECNICA  ABN PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
CUINA | SALA DE CALDERES DIAMETRE I 142 mm D'ALCADA PER 2 SUPERIOR  Fundasis Lisida Solicéria m_m._.mz_mm D'UN mo__u_o._ SITUAT A LA POBLETA DE
LAMPADES FLUORESCENTS TC-L DE BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL
40 W AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT TRANSPARENT MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVE| (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
EMPLAGAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
PLANOL . N. PLANOL
INSTAL-LACIO ELECTRICA PLANTA TERCERA
ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50 \— m
DATA JUNY 2011
ALBERT ROURE SANVICEN |N-EXP PFC-EPS
ROGER QUESADA ROIG GABRIEL PEREZ LUQUE ANNEX PLANOLS




ESQUEMA CALEFACCIO EDIFICI PLANTA BAIXA

Impulsioé calefaccid /ﬂ @

-
-

Retorn calefaccio

NOTA

LLEGENDA

ELS TUBS | COL-LECTORS QUE EL
SEU CURS TRANSCORREIXI PER LA
SALA DE CALDERES ESTARAN
AILLATS AMB ESPUMA
ELASTOMERICA DE 25 mm DE

BOMBA GRUNDFOS MODEL ALPHA 2,

CABAL 2,8 m3/h, PRESSIO MAXIMA DE

10 BAR

ESPESSOR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX | COL-LOCAT
SUPERFICIALMENT SEGONS L'ANNEX
INSTAL-LACIONS PUNT 2.12.

TERMOSTAT INCORPORAT A LA

PANTALLA TACTIL INZENNIO MODEL
738

AILLAMENT

Caldera de - X X
biomassa
de 30kW E
- Impulsi6 Planta baixa
- ™ ‘mm.oq: Planta baixa X
™ - ‘_Buc_m_o Col-lector 3
- ™ ‘mm.oﬂ: Col-lector 4 w_w__.,MM_MM
™ - ‘_Buc_m_o Col-lector 5 _
1 ™~ mea_‘_._ Col-lector 6 _ Wm_nww_,rq%
™ - ‘_:..u:_ma Planta tercera
- ™1 Hmm.oq: Planta tercera w%%m,m_m»
Col-lector 2  Col-lector 1
[R5] [Re]
CARACTERISTIQUES RADIADORS
POTENCIA POTENCIA
copl SITUACIO MODEL MARCA ELEMENTS MATERIAL A (mm) B (mm) C (mm) ELEMENT (Kcal/h) RADIADOR
R1 REBEDOR JET60 ROCA 6 ALUMINI 480 570 80 108,9 653,4
R2 BANY JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 2178
R3 MENJADOR JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8
R4 MENJADOR JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8
R5 CUINA JET60 ROCA 7 ALUMINI 560 570 80 108,9 7623
R6 SALA D'ESTAR JET60 ROCA 9 ALUMINI 720 570 80 108,9 980,1
R7 SALA D'ESTAR JET60 ROCA 9 ALUMINI 720 570 80 108,9 980,1
- 12 %&1
R6
[
I
I [ I
[
I
o
I R5 |
= U =
— My 7 T
I T
)
\
\
\
// "
N
. C
7., H -
R4 [R7]
I = R2 9 %&. |
= . E
T = 2 oy
[ 1M
4
- qn
: R3]
12 R 1!
L] L] = % ¢
o R1
1] _ ¥
— —
I DIPOSIT CALD
PELLETS
L . =

MANOMETRE AMB BANY DE
GLICERINA, ESCALA DE 0 A 10 BAR.

ELECTROVALVULA DE 2 VIES
TERMOSTATICA

TUB DE COURE RIGIT AMB PARET DE
1 mm DE GRUIX SEGONS UNE-EN 1057

DE 1"11/2"

CLAU DE PAS DE LLAUTO FOSA, PER
ROSCAR DE 1"

VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA

AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL

1", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

/!

VALVULA DE SEGURETAT DE LLAUTO,

AMB ROSCA DE 1" DE DIAMETRE,
TARADA A 3 BAR DE PRESSIO

4

GOT D'EXPANSIO AMB CAPACITAT DE

12L, DIMENSIONS DE 267x334,
PRESSIO MAXIMA DE 10 BAR,
CONNEXIO 1"

ANTIVIBRADOR METAL-LIC FN 2,8 Hz,
DEFLEXIO DE 30 mm

FILTRE RETENIDOR DE RESIDUS DE
LLAUTO AMB TAMIS D'ACER

INOXIDABLE AMB PERFORACIONS DE
0,5 mm, PRESSIO MAX. 16 BAR, TEMP.

MAX. 110°%

COL-LECTOR FOMAT PER UN TUB
D'ACER NEGRE ESTIRATGE SENSE
SOLDADURA DE 1" DN, 2 m DE
LLARGADA AMB CONNEXIO
D'ENTRADA | 4 CONNEXIONS DE
SORTIDA, AMB PLANXA FLEXIBLE
D'ESCUMA ELASTOMERICA

COL'LECTOR 2

CALDERA PELLET FPA DE 30 KW

CALD

DETALL RADIADORS SIST. MONOTUBULAR

1. RADIADOR

c
t

T |._”1\_o cm

~10cm |

~5-10 cm A

2. VALVULA TERMSOTATICA (A TOTS ELS RADIADORS EXCEPTE BANYS |
PASSOS) AMB DETENTOR
3. PURGADOR MANUAL

4. CIRCUIT HIDRAULIC

~15-20 cm

rr

rr

3

TOTS ELS RADIADORS S'INSTAL.LARAN | MUNTARAN SEGUINT LES
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.

A

ESCOLA
_..w.vm POLITECNICA
SUPERIOR

Fundacié Lleida Solidaria

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE

BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

ROGER QUESADA ROIG

ALBERT ROURE SANVICEN
GABRIEL PEREZ LUQUE

DATA

JUNY 2011

N. EXP

PFC-EPS

ANNEX PLANOLS

MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEi (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA

EMPLACAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA

PLANOL N. PLANOL
INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO PLANTA BAIXA

ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50
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ESQUEMA CALEFACCIO EDIFICI PLANTA PRIMERA

LLEGENDA

BOMBA GRUNDFOS MODEL ALPHA 2,
CABAL 2,8 m3/h, PRESSIO MAXIMA DE

10 BAR

TERMOSTAT INCORPORAT A LA

PANTALLA TACTIL INZENNIO MODEL

738

MANOMETRE AMB BANY DE

GLICERINA, ESCALA DE 0 A 10 BAR.

ELECTROVALVULA DE 2 VIES
TERMOSTATICA

TUB DE COURE RIGIT AMB PARET DE
1 mm DE GRUIX SEGONS UNE-EN 1057

DE 1"11/2"

CLAU DE PAS DE LLAUTO FOSA, PER

ROSCAR DE 1"

VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA
AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL

1", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

/!

VALVULA DE SEGURETAT DE LLAUTO

AMB ROSCA DE 1" DE DIAMETRE,
TARADA A 3 BAR DE PRESSIO

4

GOT D'EXPANSIO AMB CAPACITAT DE

12L, DIMENSIONS DE 267x334,
PRESSIO MAXIMA DE 10 BAR,
CONNEXIO 1"

ANTIVIBRADOR METAL-LIC FN 2,8 Hz,

DEFLEXIO DE 30 mm

_H

ILTRE RETENIDOR DE RESIDUS DE
LLAUTO AMB TAMIS D'ACER

INOXIDABLE AMB PERFORACIONS DE
0,5 mm, PRESSIO MAX. 16 BAR, TEMP.

MAX. 110°%

COL-LECTOR FOMAT PER UN TUB

D'ACER NEGRE ESTIRATGE SENSE

SOLDADURA DE 1" DN, 2 m DE
LLARGADA AMB CONNEXIO
D'ENTRADA | 4 CONNEXIONS DE
SORTIDA, AMB PLANXA FLEXIBLE
D'ESCUMA ELASTOMERICA

COL'LECTOR 2

CALDERA PELLET FPA DE 30 KW

CALD

DETALL RADIADORS SIST. MONOTUBULAR

1. RADIADOR

3. PURGADOR MANUAL
4. CIRCUIT HIDRAULIC

c
t

T |._”1\_o cm

~10cm |

2. VALVULA TERMSOTATICA (A TOTS ELS RADIADORS EXCEPTE BANYS |
PASSOS) AMB DETENTOR

~5-10 cm A

~15-20 cm

rr

rr

[h3

TOTS ELS RADIADORS S'INSTAL.LARAN | MUNTARAN SEGUINT LES
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.

DE PLANTA X
[Re] 2]  [Ri0 /i1 [13]  [RiZ] R3] [T4] [Ri4 R15
X<
\ \ \
\ A A A A A A
Col-lector4 Col-lector 3
CARACTERISTIQUES RADIADORS
- POTENCIA POTENCIA
cobl SITUACIO MODEL MARCA ELEMENTS MATERIAL A (mm) B (mm) C (mm) ELEMENT (Kcal/h) RADIADOR
R8 HAB. 1A JET60 ROCA 11 ALUMINI 880 570 80 108,9 11979,9
R9 BANY 1A JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 217,8
R10 BANY 1B JET60 ROCA 3 ALUMINI 240 570 80 108,9 326,7
R11 HAB. 1B JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8
R12 BANY 1D JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 217,8
R13 HAB. 1D JET60 ROCA 11 ALUMINI 880 570 80 108,9 1197,9
R14 BANY 1C JET60 ROCA 3 ALUMINI 240 570 80 108,9 326,7
R15 HAB. 1C JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8
AN AN: ] = L 1T I—
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11 11
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SUPERIOR

Fundacié Lleida Solidaria

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE

BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
EMPLAGAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
PLANOL N. PLANOL
INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO PLANTA PRIMERA
ESTUDIANT TUTORS ESCALA:  1/50 “ w O
DATA JUNY 2011
ALBERT ROURE SANVICEN |N-EXP PFC-EPS
ROGER QUESADA ROIG GABRIEL PEREZ LUQUE ANNEX PLANOLS




ESQUEMA CALEFACCIO EDIFICI PLANTA SEGONA LLEGENDA

BOMBA GRUNDFOS MODEL ALPHA 2,
CABAL 2,8 m3/h, PRESSIO MAXIMA DE )
10 BAR

TERMOSTAT INCORPORAT A LA

PANTALLA TACTIL INZENNIO MODEL
738

oepm — 5] [Rig] Ri7] [T6] [Rig] Ri9] [7] [R0) [Rz1] [T8] R22 R23 SLICEANA ESern R OR e, | @

X< pl < pl X< pl ELECTROVALVULA DE 2 VIES X
TERMOSTATICA

| TUB DE COURE RIGIT AMB PARET DE
] 1 mm DE GRUIX SEGONS UNE-EN 1057
g DE 1"11/2"

CLAU DE PAS DE LLAUTO FOSA, PER 4
8 Il ROSCAR DE 1"

M VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA
™1 - AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL
|| 1", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

/!

Col-lector 6  Col-lector 5

VALVULA DE SEGURETAT DE LLAUTO,
AMB ROSCA DE 1" DE DIAMETRE, NWT
TARADA A 3 BAR DE PRESSIO Y

CARACTERISTIQUES RADIADORS

POTENCIA POTENCIA GOT D'EXPANSIO AMB CAPACITAT DE
DI MODEL MARCA ELEMENT: MATERIAL A (mm B (mm C (mm
co SITUACIO 0 C S (mm) (mm) (mm) ELEMENT (Kcal/h) RADIADOR 12L, DIMENSIONS DE 267x334,
R16 HAB. 2A JET60 ROCA 11 ALUMINI 880 570 80 108,9 11979 PRESSIO MAXIMA DE 10 BAR, @
R17 BANY 2A JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 217,8 CONNEXIO 1"
R18 BANY 2B JET60 ROCA 3 ALUMINI 240 570 80 108,9 326,7 ANTIVIBRADOR METAL-LIC FN 2.8 H
R19 HAB. 2B JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8 om_ummx_ & DE 30 MB B Hz, Lo
R20 BANY 2D JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 217,8
R21 HAB. 2D JET60 ROCA 11 ALUMINI 880 570 80 108,9 1197,9 FILTRE RETENIDOR DE RESIDUS DE
R22 BANY 2C JET60 ROCA 3 ALUMINI 240 570 80 108,9 326,7 LLAUTO AMB TAMIS D'ACER
R23 HAB. 2C JET60 ROCA 12 ALUMINI 960 570 80 108,9 1306,8 INOXIDABLE AMB PERFORACIONS DE EH
0,5 mm, PRESSIO MAX. 16 BAR, TEMP.
MAX. 110°¢
COL-LECTOR FOMAT PER UN TUB
D'ACER NEGRE ESTIRATGE SENSE
SOLDADURA DE 1" DN, 2 m DE
T1T I1T OF I1T 7 I1T LLARGADA AMB CONNEXIO COLLECTOR 2
1 D'ENTRADA | 4 CONNEXIONS DE
SORTIDA, AMB PLANXA FLEXIBLE
D'ESCUMA ELASTOMERICA
CALDERA PELLET FPA DE 30 KW CALD
9 9
R16 | R21]
7 1
—— DETALL RADIADORS SIST. MONOTUBULAR
1/2" 1. RADIADOR
= = 2. VALVULA TERMSOTATICA (A TOTS ELS RADIADORS EXCEPTE BANYS |
12" PASSOS) AMB DETENTOR
1/2" 3. PURGADOR MANUAL
- - - _ - - — 4. CIRCUIT HIDRAULIC
—— —— I
~5-10 cm A ~15-20 cm
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I 1 | E L ! TOTS ELS RADIADORS S'INSTAL.LARAN | MUNTARAN SEGUINT LES
72" ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.
L \N_ H
M| |72 |
ESCOLA PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
] u _mvm POLITECNICA AN PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
R19 R23 SUPERIOR  Fundacié Liida Soicria SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
1 1 BELLVE[ COM A RESIDENCIA RURAL
N » MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVE| (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
EMPLACAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
PLANOL N. PLANOL
INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO PLANTA SEGONA
ITF ITT ITT ITT I 1 ITT TTE ITF ITT __||
ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50 “ w \_
DATA JUNY 2011
ALBERT ROURE SANVICEN |-EXP PFC-EPS
ROGER QUESADA ROIG GABRIEL PEREZ LUQUE ANNEX PLANOLS




ESQUEMA CALEFACCIO EDIFICI PLANTA TERCERA

FE [ [RE] [’

DE PLANTA X
BAIXA |X|
/
[R28 | [R29)] [R30] R3]
CARACTERISTIQUES RADIADORS
POTENCIA POTENCIA
cobl SITUACIO MODEL MARCA ELEMENTS MATERIAL A (mm) B (mm) C (mm) ELEMENT (Kcallh) RADIADOR
R24 MENJADOR JET60 ROCA 8 ALUMINI 640 570 80 108,9 871,2
R25 MENJADOR JET60 ROCA 8 ALUMINI 640 570 80 108,9 871,2
R26 CUINA JET60 ROCA 7 ALUMINI 560 570 80 108,9 762,3
R27 BANY 2 JET60 ROCA 2 ALUMINI 160 570 80 108,9 2178
R28 DORMITORI 1 JET60 ROCA 9 ALUMINI 720 570 80 108,9 980,1
R29 DORMITORI 3 JET60 ROCA 4 ALUMINI 320 570 80 108,9 4356
R30 DORMITORI 2 JET60 ROCA 15 ALUMINI 1200 570 80 108,9 1633,5
R31 BANY 1 JET60 ROCA 3 ALUMINI 240 570 80 108,9 326,7
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LLEGENDA

BOMBA GRUNDFOS MODEL ALPHA 2,

CABAL 2,8 m3/h, PRESSIO MAXIMA DE

10 BAR

TERMOSTAT INCORPORAT A LA

PANTALLA TACTIL INZENNIO MODEL
738

MANOMETRE AMB BANY DE
GLICERINA, ESCALA DE 0 A 10 BAR.

ELECTROVALVULA DE 2 VIES
TERMOSTATICA

TUB DE COURE RIGIT AMB PARET DE
1 mm DE GRUIX SEGONS UNE-EN 1057

DE 1"11/2"

CLAU DE PAS DE LLAUTO FOSA, PER
ROSCAR DE 1"

VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA
AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL
1", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

/!

VALVULA DE SEGURETAT DE LLAUTO,

AMB ROSCA DE 1" DE DIAMETRE,
TARADA A 3 BAR DE PRESSIO

4

GOT D'EXPANSIO AMB CAPACITAT DE

12L, DIMENSIONS DE 267x334,
PRESSIO MAXIMA DE 10 BAR,
CONNEXIO 1"

ANTIVIBRADOR METAL-LIC FN 2,8 Hz,
DEFLEXIO DE 30 mm

FILTRE RETENIDOR DE RESIDUS DE
LLAUTO AMB TAMIS D'ACER

INOXIDABLE AMB PERFORACIONS DE
0,5 mm, PRESSIO MAX. 16 BAR, TEMP.

MAX. 110°%

COL-LECTOR FOMAT PER UN TUB
D'ACER NEGRE ESTIRATGE SENSE
SOLDADURA DE 1" DN, 2 m DE
LLARGADA AMB CONNEXIO
D'ENTRADA | 4 CONNEXIONS DE
SORTIDA, AMB PLANXA FLEXIBLE
D'ESCUMA ELASTOMERICA

COL'LECTOR 2

CALDERA PELLET FPA DE 30 KW

CALD

DETALL RADIADORS SIST. MONOTUBULAR

1. RADIADOR

c
t

T |._”1\_o cm

~10cm |

~5-10 cm A

2. VALVULA TERMSOTATICA (A TOTS ELS RADIADORS EXCEPTE BANYS |
PASSOS) AMB DETENTOR
3. PURGADOR MANUAL

4. CIRCUIT HIDRAULIC

~15-20 cm

rr

rr

3

TOTS ELS RADIADORS S'INSTAL.LARAN | MUNTARAN SEGUINT LES
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.

ESCOLA
_wh POLITECNICA  ABN

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS
PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE

mcvmm_om Fundacio Lleida Solidaria
BELLVE| COM A RESIDENCIA RURAL
MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA
EMPLAGAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA
PLANOL N. PLANOL
INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO PLANTA TERCERA
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ESQUEMA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

BATERIES

REGULADOR

©

©

INVERSOR

24V

INSTAL-LACIO ELECTRICA

FITXA

TECNICA DELS PANELLS SOLARS

PANELLS SOLAR
FOTOVOLTAICS
SOLARWOLRD MODEL 165
WD, TENSIO 24V, POTENCIA
NOMINAL 165W, DIMENSIONS
1610x810x34 mm,
INSTAL-LATS SOBRE LA
COBERTA EN LA POSICIO
QUE S'INDICA EN AQUEST
PLANOL.

PANELLS SOLAR TERMIC

FAGOR MODEL SOLARIA 2.4

AL, DIMENSIONS
2200x1090x90 mm,
INSTAL-LATS SOBRE LA
COBERTA EN LA POSICIO
INDICADA, INCORPORENT
AIGUA COM A FLUID
CALOPORTADOR,
TEMPERATURA DE
ESTANCAMENT DE 197°C,
PRESSIO MAX. DE 8 BAR.

ELEMENTS AUXILIARS DE LA INSTAL-LACIO SOLAR

FOTOVOLTAICA

REGULADOR DE LA MARCA
STECA MODEL 2401,
INTENSITAT DE 30- 40 A,
TENSIO MAXIMA DE
TREBALL 100 V. SITUAT A
LA SALA DE CALDERES
SEGONS EL PLANOL DE
DISTRIBUCIO |
SUPERFICIES.

INVERSOR FORNIUS IG
PLUS DE 100 V, POTENCIA
MAXIMA DE 8520 W,
CORRENT MAXIMA
D'ENTRADA 37 A. SITUAT A
LA SALA DE CALDERES
SEGONS EL PLANOL DE
DISTRIBUCIO |
SUPERFICIES.

BATERIA ESTACIONARIA
BAE SERIE PVS SOLAR
(Pb-Acid) MODEL 16 PVS
3040, CAPACITAT NOMINAL
2991 AH, SITUADA A LA
SALA DE CALDERES
SEGONS EL PLANOL DE
DISTRIBUCIO |
SUPERFICIES

CONDUCTOR ELECTRIC,
CARACTERISTIQUES DE
CADA TRAM
ESPECIFICADES A LA
MEMORIA

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

ESCOLA .
_wm POLITECNICA > PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS

mcvmm_om Fundacié Lleida Solidaria

SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE
BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL
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MUNICIPI LA POBLETA DE BELLVEi (LA TORRE DE CABDELLA) | COMARCA PALLARS JUSSA

EMPLACAMENT CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA

PLANOL N. PLANOL
PLANOL COBERTA - INSTAL'LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA

ESTUDIANT TUTORS ESCALA: 1/50

ROGER QUESADA ROIG

ALBERT ROURE SANVICEN
GABRIEL PEREZ LUQUE

DATA JUNY 2011

N. EXP PFC-EPS
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ESQUEMA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

BATERIES

REGULADOR

©

©

INVERSOR

24V

INSTAL-LACIO ELECTRICA

FITXA

TECNICA DELS PANELLS SOLARS

PANELLS SOLAR
FOTOVOLTAICS
SOLARWOLRD MODEL 165
WD, TENSIO 24V, POTENCIA
NOMINAL 165W, DIMENSIONS
1610x810x34 mm,
INSTAL-LATS SOBRE LA
COBERTA EN LA POSICIO
QUE S'INDICA EN AQUEST
PLANOL.

PANELLS SOLAR TERMIC

FAGOR MODEL SOLARIA 2.4

AL, DIMENSIONS
2200x1090x90 mm,
INSTAL-LATS SOBRE LA
COBERTA EN LA POSICIO
INDICADA, INCORPORENT
AIGUA COM A FLUID
CALOPORTADOR,
TEMPERATURA DE
ESTANCAMENT DE 197°C,
PRESSIO MAX. DE 8 BAR.

ELEMENTS AUXILIARS DE LA INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA

REGULADOR DE LA MARCA
STECA MODEL 2401,

INTENSITAT DE 30- 40 A,
TENSIO MAXIMA DE
TREBALL 100 V. SITUAT A
REGULADOR LA SALA DE CALDERES

SEGONS EL PLANOL DE
DISTRIBUCIO |

SUPERFICIES.

INVERSOR FORNIUS IG
PLUS DE 100 V, POTENCIA
MAXIMA DE 8520 W,
CORRENT MAXIMA
D'ENTRADA 37 A. SITUAT A
LA SALA DE CALDERES
SEGONS EL PLANOL DE
DISTRIBUCIO |
SUPERFICIES.

INVERSOR

BATERIA ESTACIONARIA

BAE SERIE PVS SOLAR
(Pb-Acid) MODEL 16 PVS
3040, CAPACITAT NOMINAL

2991 AH, SITUADA A LA
BATERIES SALA DE CALDERES
SEGONS EL PLANOL DE

DISTRIBUCIO |
SUPERFICIES

CONDUCTOR ELECTRIC,
CARACTERISTIQUES DE
CADA TRAM
ESPECIFICADES A LA
MEMORIA

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

ESCOLA !
_wm POLITECNICA \9 PER OPTIMITZAR EL CONSUM ENERGETIC DELS
SUPERIOR  Fundacio Licida Solicéria SISTEMES D'UN EDIFICI SITUAT A LA POBLETA DE

BELLVEI COM A RESIDENCIA RURAL

MUNICIPI

LA POBLETA DE BELLVEI (LA TORRE DE CABDELLA) [ COMARCA PALLARS JUSSA

EMPLACAMENT

CARRER D'AMUNT PROVINCIA LLEIDA

PLANOL

N. PLANOL
PLANOL COBERTA - INSTAL-LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA
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