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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01_Planta_ba 21,0  1  100,0  76,8  14,3  93,4  

P02_E03_Planta_ba 62,3  1  24,5  57,1  52,3  156,3  

P02_E04_Planta_ba 92,1  1  31,7  71,4  100,0  74,5  

P02_E05_Bany_plan 22,4  1  30,2  82,9  0,0  0.0  

P02_E06_Planta_ba 109,7  1  24,3  63,7  57,9  145,1  

P03_E01_Planta_pr 20,5  1  94,3  73,7  0,0  0,0  

P03_E03_Planta_pr 83,0  1  35,7  80,0  64,7  66,8  

P03_E04_Bany_plan 8,8  1  62,3  80,3  0,0  0.0  

P03_E05_Planta_pr 30,6  1  18,0  68,0  85,6  97,2  

P03_E06_Planta_pr 9,3  1  22,2  68,6  83,8  89,9  

P03_E07_Planta_pr 8,8  1  34,2  61,8  61,9  89,7  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M02_Capa_de_mortero_autonive

M03_Film_de_polietileno_UPON

M04_Forjado_unidireccional_2

M05_Hoja_fachada_ventilada

M06_Losa_alveolar_23_cm_625

M07_Losa_maciza_16_cm

M08_Losa_maciza_35_cm

M09_Lamina_de_espuma_de_poli

M10_Panel_portatubos_aislant

M11_Particion_virtual

M12_Tablero_hidrofugo_de_fib

M13_Tarima_flotante_de_tabla

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]

XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]]

XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W/[mK]]

XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.039 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

V02_Doble_acristalamiento_LO

Marco R01_Fijo_de_aluminio_de_50x2
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NombreTipo

R02_Fijo_de_aluminio_de_50x2

R03_Puerta_de_aluminio_abisa

R04_Puerta_de_aluminio_abisa

R05_Puerta_de_aluminio_abisa

R06_Ventana_de_aluminio_corr

R07_Ventana_de_aluminio_corr

R08_Ventana_de_aluminio_corr


